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METROND

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.TEMELJNI UZEMLJIVAČ
TLOCRT TEMELJA - 

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE

1:100 3.01

h - spoj hvataljki
k - križni spoj

m - metalne mase

- odvod

ol - spoj na oluk
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p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cmp=310 cmp=310 cm

p=
20

0 
cm

p=
20

0 
cm

p=95 cm

01. MEHANIČKA OBRADA I SKLADIŠTE    460.0 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

LEGENDA PROSTORIJA:

02. PRIVREMENO SKLADIŠTE    178.8 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

03. HODNIK    11.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

04. ŽENSKA GARDEROBA I SANITARIJE    7.9 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

05. MUŠKA GARDEROBA I SANITARIJE    9.5 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

06. ČAJNA KUHINJA    3.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

UKUPNO NETTO: 671.4 m
2

UKUPNO BRUTTO: 722.2 m
2

TLOCRT PRIZEMLJA  

S

LEGENDA:

- obični prekidač

- izmjenični prekidač

- serijski prekidač

- križni prekidač

- senzor

- izvod

- tipkalo

E1 - LED svjetiljka, HYPER 4*80 W, T5, 4*80 W / 840, IP 65, art. 6101480, ELTOR
E2 - led reflektor, 120 W, IP65
E3 - panik svjetiljka, 8 W, 1 h, IP 44
E4 - protupanična svjetiljka s natpisom izlaz u trajnom spoju, 8 W, 1 h, IP 44
E5 - LED vodotijesna svjetiljka, 32 W / 840, IP 65, LVS LED 32 W, art. 6121721, ELTOR

Montaža iznad 
vatrogasnog aparata.

Montaža iznad 
vatrogasnog hidranta.

Montaža iznad 
vatrogasnog aparata.

Montaža iznad 
vatrogasnog aparata.

Montaža na zidu 
iznad vrata.

Montaža na zidu 
iznad vrata.

Montaža na zidu 
iznad vrata.

Montaža iznad 
vatrogasnog hidranta.

Montaža iznad 
vatrogasnog hidranta.

Montaža iznad 
vatrogasnog aparata.

Montaža iznad 
vatrogasnog hidranta.

Montaža iznad 
vatrogasnog hidranta.

Montaža iznad 
vatrogasnog aparata.

Montaža iznad 
vatrogasnog aparata.

LED 4*80 W LED 4*80 W LED 4*80 W LED 4*80 W LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 W

LED 4*80 WLED 4*80 W

LED 4*80 W LED 4*80 W

h=5 mh=5 mh=5 mh=5 mh=5 m

h=2.5 m

h=2.5 m

h=2.5 m

E6 - stropna svjetiljka, LED 20 W,  IP 40

LED 4*80 W

LEGENDA SVJETILJKI:
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METROND

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.
TLOCRT PRIZEMLJA - RASVJETA

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE

1:100 3.02



METROND

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.UTIČNICE
TLOCRT PRIZEMLJA - 

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE

1:100 3.03

1
2

3

4

5

6

Uzemljiti ormarić hidranta.

R-u1
Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

TAJ , h=1.8 m

3

I

telefonska linija za vatrodojavnu centralu (dolaz iz 
komunikacijskog ormara iz objekta za zaposlene)

centrala za odimljavanje

R-u3R-u4

R-u5

R-u6

R-u7R-u8

R-u9

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

TAJ , h=1.8 mTAJ , h=1.8 m
33

IIIIV

V

VI

VIIVIII

IX

-izvod

- 1f utičnica

- 1f dvostruka utičnica

-1f utičnica sa poklopcem

- 1f trostruka utičnica

- 3f utičnica

LEGENDA:

- ventilator

- 1f dvostruka utičnica s pklopcom

-trofazni izvod

Izvod za štednjak. Utičnica na visini 0,3m.

Dolaz napojnog kabela iz 
razdjelnika GRO koji se nalazi 
u objektu za zaposlene.

R-ggo

vdc 1
h=1.5 m

2

Uzemljiti ormarić hidranta.

Uzemljiti ormarić hidranta.

Uzemljiti ormarić hidranta. Uzemljiti ormarić hidranta.
Uzemljiti ormarić hidranta. Uzemljiti ormarić hidranta.

Izvod za napajanje razdjelnika balirke, 24.2 kW. 
Izvod do balirke izvesti kabelskim kanlicama i po 
konstrukciji krova.

21

TAJ , h=1.8 m
3

R-u2

Metalni nadžbukni razdjelnik s 
utičnicama na sebi.
- 2 x 16 A, 230 V
-2 x 16 A, 400 V

II

h = 0,3m

h = 0,3m

01. MEHANIČKA OBRADA I SKLADIŠTE    460.0 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

LEGENDA PROSTORIJA:

02. PRIVREMENO SKLADIŠTE    178.8 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

03. HODNIK    11.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

04. ŽENSKA GARDEROBA I SANITARIJE    7.9 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

05. MUŠKA GARDEROBA I SANITARIJE    9.5 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

06. ČAJNA KUHINJA    3.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

UKUPNO NETTO: 671.4 m
2

UKUPNO BRUTTO: 722.2 m
2

TLOCRT PRIZEMLJA  

S

h = 0,3m

h = 0,3m
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2324

25

26



01. MEHANIČKA OBRADA I SKLADIŠTE    460.0 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

LEGENDA PROSTORIJA:

02. PRIVREMENO SKLADIŠTE    178.8 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

03. HODNIK    11.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

04. ŽENSKA GARDEROBA I SANITARIJE    7.9 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

05. MUŠKA GARDEROBA I SANITARIJE    9.5 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

06. ČAJNA KUHINJA    3.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

UKUPNO NETTO: 671.4 m
2

UKUPNO BRUTTO: 722.2 m
2

TLOCRT PRIZEMLJA  

S

METROND

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.MONTAŽA POCINČANIH KANALICA
TLOCRT PRIZEMLJA - 

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE

1:100 3.04

Pocinčana kanalica s poklopcom, PK 100 mm, instalirana na zidnim nosačima. 

123

4

5

6

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

PK 100 mm.
Instalirati na visini h=5.2 m od gotovog poda.

R-ggo
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p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cm p=310 cmp=310 cmp=310 cm

p=
20

0 
cm

p=
20

0 
cm

p=95 cm

01. MEHANIČKA OBRADA I SKLADIŠTE    460.0 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

LEGENDA PROSTORIJA:

02. PRIVREMENO SKLADIŠTE    178.8 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

03. HODNIK    11.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

04. ŽENSKA GARDEROBA I SANITARIJE    7.9 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

05. MUŠKA GARDEROBA I SANITARIJE    9.5 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

06. ČAJNA KUHINJA    3.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

UKUPNO NETTO: 671.4 m
2

UKUPNO BRUTTO: 722.2 m
2

TLOCRT PRIZEMLJA  

S

Montaža na h=5.55 m.

Montaža na h=5.55 m.

Montaža na h=5.55 m.

Montaža na h=5.55 m.

METROND

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.
TLOCRT PRIZEMLJA - DOJAVA POŽARA

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE

1:100 3.05

R-ggo

1
1

Za napajanje napajača 
infracrvenih barijera.

Vatrodojavna centrala smještena 
u vatrootpornom ormaru T60.

U/I MODUL SA n ULAZA I n IZLAZA

PRIMOPREDAJNIK

INFRACRVENA BARIJERA - ZRCALO

INFRACRVENA BARIJERA

TERMIČKI JAVLJAČ

OPTIČKI JAVLJAČ

RUČNI JAVLJAČ

UNUTARNJA SIRENA

DOJAVNA CENTRALA

VANJSKA SIRENA S BLJESKALICOM



TLOCRT PRIZEMLJA  

S

METROND

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.ODIMLJAVANJE
TLOCRT PRIZEMLJA - 

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE

1:100 3.06

3

4

5

6

12

M

M

M

M

- krovna kupola za odvodnju dima i topline tip MBM-SG

M - elektromotor SG 20 20 , 2 A, GEZE

LEGENDA:

GEZE MBZ 300 - centrala za odimljavanje GEZE MBZ 300 N24, Vds, 24.0 A

GEZE FT-4

GEZE LTA-24

- ručni javljač FT-4, GEZE

- prekidač za provjetravanje LTA-24, GEZE

GEZE MBZ 300

Napajanje elektronike za centralu kiša / vjetar.

2

centrala kiša / vjetar (opcija)

2.21h=6.15 m

GEZE FT-4
GEZE LTA-24
GEZE LTA-24

2.4
2.1

2.2

h=1.5 mGEZE FT-4

2.5

h=1.5 m

Za kabliranje sustava odimljavanja vidi 
usponsku shemu centrale za odimljavanje.

2.7

2.8

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.19

2.20

2.17

2.18

GEZE FT-4

h=1.5 m GEZE LTA-24

2.32.6

01. MEHANIČKA OBRADA I SKLADIŠTE    460.0 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

LEGENDA PROSTORIJA:

02. PRIVREMENO SKLADIŠTE    178.8 m2
visina spuštenog stropa = nema sp. stropa
pod:  armirani beton u padu,C30/37, VDP20, završno obrađen
           (industrijski pod)

03. HODNIK    11.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

04. ŽENSKA GARDEROBA I SANITARIJE    7.9 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

05. MUŠKA GARDEROBA I SANITARIJE    9.5 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

06. ČAJNA KUHINJA    3.6 m2
visina spuštenog stropa = 2.80 m
pod:  keramičke pločice

UKUPNO NETTO: 671.4 m
2

UKUPNO BRUTTO: 722.2 m
2



METROND

GLAVNI PROJEKTANT:
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VDC
Vatrodojavna centrala u 
protupožarnom ormaru.

1-R-ggo

TELEFONSKA
LINIJA 

NAPAJANJE 230 V

NHXH FE180/E90 3*2,5mm 

UTP 4*2*AWG24 Cat. 5e

YB-Y (St) Y 1*2*0,8 mm² 

U/I MODUL SA n ULAZA I n IZLAZA

PRIMOPREDAJNIK

INFRACRVENA BARIJERA - ZRCALO

INFRACRVENA BARIJERA

TERMIČKI JAVLJAČ

OPTIČKI JAVLJAČ

RUČNI JAVLJAČ

UNUTARNJA SIRENA

DOJAVNA CENTRALA

VANJSKA SIRENA S BLJESKALICOM

centrala za 
odimljavanje



(N)HXH FE180/E90 3*2,5 mm²

LiYCY-TP 4*2*0,8 mm²

LiYCY-TP 2*2*0,8 mm²

LiYCY-TP 4*2*0,8 mm²

LiYCY-TP 2*2*0,8 mm²

(N)HXH FE180/E90 3*2,5 mm²

Dolaz  s U/I modula br. 1/20 
vatrodojavne petlje.

2 - R-ggo

2.5 2.6

2.7

2.8

2.1

2 - R-ggo

2.21

USPONSKA SHEMA CENTRALE ZA ODIMLJAVANJE

2.11

2.12

2.2

(N)HXH FE180/E90 3*2,5 mm²
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temeljni uzemljivač - traka FeZn 30*4 mm

ol ol
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JUGOZAPADNO PROČELJE

+ 5,97+ 5,97

+ 8,00

± 0,00

+ 4,35

temeljni uzemljivač - traka FeZn 30*4 mm

ol ol

k

ol

h

k

ol

h

h

h

rastavni 
mjerni spoj

mehanička zaštita

Fe/Zn 25*4 mm
nadžbukni odvod gromobranske instalacije

nadžbukni odvod gromobranske instalacije nadžbukni odvod gromobranske instalacije

nadžbukni odvod gromobranske instalacije
Fe/Zn 25*4 mm

mehanička zaštita

mjerni spoj
rastavni 

h - spoj hvataljki
k - križni spoj

m - metalne mase

- odvod

ol - spoj na oluk

mm

metalne mase okvira prozora uzemljiti 
PF Y 16 mm ² na sabirnicu za 
uzemljenje u razdjelniku.



JUGOISTOČNO PROČELJE
+ 8,00

± 0,00

+ 4,35

+ 5,97

+ 3,37

temeljni uzemljivač - traka FeZn 30*4 mm
k

bakrenom pletenicom 
uzemljiti štok - vrata

FeZn 20*3 mm

k

bakrenom pletenicom 
uzemljiti štok - vrata

FeZn 20*3 mm

k

bakrenom pletenicom 
uzemljiti štok - vrata

FeZn 20*3 mm

k

bakrenom pletenicom 
uzemljiti štok - vrata

FeZn 20*3 mm

k

bakrenom pletenicom 
uzemljiti štok - vrata

FeZn 20*3 mm

k

ol

k

ol

k

ol

k

ol

h h h h

ol

SJEVEROZAPADNO PROČELJE

+ 4,35

± 0,00

+ 8,00

+ 5,97

+ 3,37

temeljni uzemljivač - traka FeZn 30*4 mm

ol

k

ol

h

k

ol

h

k

ol

h

k

ol

h
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h - spoj hvataljki
k - križni spoj

m - metalne mase

- odvod

ol - spoj na oluk

m m m m m

nadžbukni odvod gromobranske instalacije

nadžbukni odvod gromobranske instalacije
Fe/Zn 25*4 mm

mehanička zaštita

mjerni spoj
rastavni 

rastavni 
mjerni spoj

mehanička zaštita

Fe/Zn 25*4 mm
nadžbukni odvod gromobranske instalacije

nadžbukni odvod gromobranske instalacije

m m m m m m m m m m m m m m
metalne mase okvira prozora uzemljiti 
PF Y 16 mm ² na sabirnicu za 
uzemljenje u razdjelniku.

k

FeZn 20*3 mm
m

mmetalne mase okvira prozora uzemljiti 
PF Y 16 mm ² na sabirnicu za 
uzemljenje u razdjelniku.
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ol ol ol ol

hh

h - spoj hvataljki
k - križni spoj

m - metalne mase

- odvod

ol - spoj na oluk
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RO2

RO3

koridor za iskop rova i polaganje cijevi za DTK - položiti cijevi 2*PVC Ø 110 mm

LEGENDA:

koridor za iskop rova i polaganje napojnog kabela za napajanje građevine za gospodarenjem otpadom - položiti kabel PP00-A 4*50 mm ² u PVC Ø 110 mm

rasvjetni stup visine 12 m, nasadnik Ø 76 mm, reflektorska konzola za dva reflektora, LED reflektor CorelLine Tempo LED 
BVP120 LED120/NW A, 120 W

sustav kanalizacije koji se sastoji od 2*PVC Ø 110 mm i koji je bio projektiran i izveden u I. FAZI gradnje

GRO

Glavni razdjelnik GRO u 
objektu za zaposlene. 

U izvedbenom projektu tehničkog dnevnika 63/15, firme 
METROND u fazi I. predviđeni je montažni zdenac za daljni 
razvod napojnog kabela u ovoj fazi V. izgradnje do 
građevine za gospodarenjem otpadom. Od ovog zdenca 
položiti cijevi do građevine za gospodarenjem otpadom i 
sustavom položenih cijevi položiti napojni kabel iz 
razdjelnika GRO do razdjelnika R-ggo.

2*PVC 110 mm za provlačenje napojnog kabela građevine za 
gospodarenjem otpadom od razdjelnika GRO do razdjelnika R-ggo. 

R-ggo

U izvedbenom projektu tehničkog dnevnika 63/15, firme 
METROND u fazi I. predviđeno je do rasvjetnog mjesta 
polaganje kabela na koji se u ovoj fazi V. spaja rasvjetni 
stup. U ovoj fazi V. izraditi temelj, montirati stup, nosače i 
rasvjetna tijela.

18 L3

17 L2

U izvedbenom projektu tehničkog dnevnika 63/15, firme 
METROND u fazi I. predviđeno je do rasvjetnog mjesta 
polaganje kabela na koji se u ovoj fazi V. spaja rasvjetni 
stup. U ovoj fazi V. izraditi temelj, montirati stup, nosače i 
rasvjetna tijela.

Montažni zdenac 
MZ D0  za DTK. 
Ugradnja u Fazi V.

U izvedbenom projektu tehničkog dnevnika 63/15, firme 
METROND u fazi I. predviđeni je montažni zdenac za daljnji 
razvod DTK kanalizacije u ovoj fazi V. izgradnje. Od ovog 
mjesta izgraditi DTK kanalizaciju do zgrade za 
gospodarenjem otpadom.

Na licu mjesta provjeriti da li je na ovom mjestu montirani 
rasvjetni stup. Na ovom mjestu u nijednom elektroprojektu 
nije predviđeni rasvjetni stup. U slučaju da je montirani 
rasvjetni stup visine 12 m i s reflektorima, tada ga premjestiti 
na projektirano mjesto.

METROND
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118/18 09.2018.DTK KANALIZACIJA
SITUACIJA -NAPAJANJE,  VANJSKA RASVJETA, 

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE
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1    =fino usitnjena zemlja ili pijesak

2    =energestki kabel Uo/U=0,6/1kV

3    =dodatna mehanička-upozoravajuća zaštita (GAL štitnik)

4    =uzemljivač

5    =sloj zemlje nabijen strojem

6    =PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

7    =iskopana zemlja

1
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m
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0
 c

m

min 30 cm

1
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m

40 cm 

8
0
 c

m

8

8    =kanalizacijska cijev

min 150 cm

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

METROND

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.energetskih kabela i kanalizacije
PRESJEK - Paralelno vođenje i približavanje

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE
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6

1    =mršavi beton MB10

2    =energestki kabel Uo/U=0,6/1kV

3    =PEHD cijev fi 110 mm

4    =uzemljivač

5    =nabijeni sloj šljunka

6    =PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

7    =beton MB15 (sloj 10-15 cm)

1
0
 c

m
3
0
 c

m

1
0
 c

m

1
2
0
 c

m

8    =asfalt (sloj debljine 3-6 cm)

7

8

NAPOMENA:

U uzdužnom presjeku  PEHD cijev 

položiti u padu od 3%.

za 1 kabel   0,4 kV - 40 cm

za 3 kabela 0,4 kV - 50 cm
za 2 kabela 0,4 kV - 40 cm

za 5 kabela 0,4 kV - 100 cm
za 4 kabela 0,4 kV - 80 cm

BŠIRINA ROVA IZNOSI :
B 

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

METROND

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.križanju s prometnin putevima
Presjek kabelskog rova na

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE
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1    =fino usitnjena zemlja ili pijesak

2    =energestki kabel Uo/U=0,6/1kV

3    =dodatna mehanička-upozoravajuća zaštita (GAL štitnik)

4    =uzemljivač

5    =sloj zemlje nabijen strojem

6    =PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

7    =iskopana zemlja

1
0
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m
3
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m

min 30 cm

1
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40 cm 

8
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8

9
min 150 cm

8    =zdenac vodovoda

9    =vodovodna cijev

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

METROND

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.energetskih kabela i vodova
PRESJEK - Paralelno vođenje i približavanje

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE
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1    =fino usitnjena zemlja ili pijesak

2    =energestki kabel Uo/U=0,6/1kV

3    =dodatna mehanička-upozoravajuća zaštita (GAL štitnik)

4    =uzemljivač

5    =sloj zemlje nabijen strojem

6    =PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

7    =iskopana zemlja

1
0
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0
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min 30 cm

1
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8
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B

B IZNOSI :ŠIRINA ROVA

za 1 kabel   0,4 kV - 40 cm

za 3 kabela 0,4 kV - 50 cm
za 2 kabela 0,4 kV - 40 cm

za 5 kabela 0,4 kV - 100 cm
za 4 kabela 0,4 kV - 80 cm

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

METROND

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:

31
E

O
V

LA
Š

TE
N

I I
N

ŽE
N

JE
R

 
E

LE
K

TR
O

TE
H

N
IK

E

D
A

V
O

R
IN

 T
E

LE
B

A
R

di
pl

.in
g.

el

118/18 09.2018.kabela nazivnog napona Uo/U=1 kV
Presjek kabelskog rova za polaganje

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE
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1    =kanalizacijska cijev

2    =čelična pocinčana cijev fi 110/3 mm

4    =uzemljivač

5    =dodatna mehaničko upozoravajuća zaštita (GAL štitnik)

6    =PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

NAPOMENA:

U uzdužnom presjeku  čeličnu cijev 

položiti u padu od 3%.
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150 cm 150 cm
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3    =kabel

3

4

GLAVNI PROJEKTANT:

VRSTA PROJEKTA:

S. JOŠT TELEBAR 
BR. T. DN.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

SADRŽAJ:

METROND

SURADNIK:

DIREKTOR:

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: LIST:
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118/18 09.2018.
Križanje energetskih kabela i kanalizacije

I. MOHARIĆ ing. el.

KRISTINA TOMAŠIĆ mag. ing. aedif.

D. TELEBAR dipl. ing. el.

k.č.br. 3408/11
k.o. Novalja

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE
POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA

EL. PROJEKT - GLAVNI - IZMJENE I DOPUNE
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1    =vodovodna cijev

2    =mršavi beton MB 10 (min 5 cm)

3    =PEHD cijev fi 160 mm

5    =uzemljivač

6    =dodatna mehaničko upozoravajuća zaštita (GAL štitnik)

7    =PVC traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL"

NAPOMENA:

U uzdužnom presjeku  PEHD cijev 

položiti u padu od 3%.
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